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Стратегія управління паралельним активним фільтром чотирип-
ровідної трифазної системи живлення з багатоваріантним пропо-
рційно-векторним формуванням миттєвих струмів джерела  
Показано, що більшість існуючих страте-
гій управління паралельними активними філь-
трами чотирипровідної трифазної системи 
живлення еквівалентні формуванню вектора 
миттєвих струмів трифазного джерела про-
порційним вектору опорних напруг, що співпа-
дає з вектором миттєвих значень фазних на-
пруг або є його частиною з поліпшеним спект-
ральним складом. Запропонована система 
управління ПАФ чотирипровідної трифазної 
мережі, що реалізовує стратегію багатоварі-
антного пропорційно-векторного формування 
миттєвих струмів джерела, в якій в залежно-
сті від конкретних умов застосування обира-
ється один із двадцяти методів управління, 
оптимальний за певним показником якості. 
Бібл. 9, рис. 1, табл. 2. 
Ключові слова: паралельний активний 
фільтр, система управління, пропорційно-
векторне  формування миттєвих струмів 
трифазного джерела. 
Вступ 
Поява векторних підходів до управління 
пристроями активної фільтрації трифазної сис-
теми живлення, основаних на сучасних теоріях 
миттєвих потужностей, сприяла розв’язанню на-
ступних задач: 
− підвищення енергоефективності системи 
живлення шляхом швидкодіючої компенсації 
неактивних складових миттєвої потужності, 
споживаних нелінійним навантаженням; 
− покращення гармонічного складу струму, 
споживаного від джерел живлення, за раху-
нок зменшення рівня вищих гармонік; 
− симетрування мережевих фазних струмів і 
наближення їх форми до синусоїдної; 
− рекуперація енергії навантаження в трифаз-
ну мережу живлення;  
− зменшення втрат електроенергії в мережах 
електропостачання промислових підпри - 
ємств та поліпшення якості мережевої напруги.  
Основні стратегії управління паралельними 
активними фільтрами (ПАФ) можуть бути розді-
лені на дві групи: пропорційно-векторного фор-
мування струмів трифазного джерела, побудо-
вані на теорії потужності С. Фрізе [1], кросс-
векторній теорії [7] та векторній стратегії фор-
мування струмів компенсації [5, 6] та з матрич-
ним перетворенням координат (найпоширені-
шими є оригінальна та модифікована pq - теорії, 
а також перетворення в αβ0, dq0, pqr системах 
координат [2, 3, 4]). Стратегії управління першої 
групи передбачають обчислення вектора миттє-
вих значень струмів трифазного джерела про-
порційним вектору миттєвих значень фазних 
напруг чи його частині з поліпшеним спектраль-
ним складом та його віднімання від вектора 
струмів навантаження для формування вектора 
струмів компенсації. Стандартними процедура-
ми при застосуванні стратегії управління другої 
групи є представлення миттєвих трьохфазних 
напруг та струмів навантаження в векторній фо-
рмі, обчислення їх значень в стаціонарних чи 
обертових системах координат, отримання 
складових миттєвої потужності та їх селекція, 
формування перетворених сигналів компенсації 
та зворотний перехід до миттєвих значень стру-
мів компенсації, які реалізуються силовою час-
тиною ПАФ. Стратегії першої групи переважа-
ють стратегії другої групи за трудомісткістю об-
числень, точністю та швидкодією, але залиша-
ється відкритим питання про повноту функціо-
нальних можливостей стратегій другої групи. 
Метою статті є порівняння стратегій управ-
ління паралельними активними фільтрами пер-
шої та другої групи за функціональними можли-
востями, побудова системи багатоваріантного 
пропорційно-векторного управління паралель-
ним активним фільтром чотирипровідної трифа-
зної системи живлення та перевірка ефективно-
сті її роботи шляхом комп’ютерного моделюван-
ня. 
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Однією зі стратегій, що відносяться до пер-
шої групи, є стратегія формування вектора мит-
тєвих струмів трифазного джерела пропорційно 
вектору миттєвих значень фазних напруг, за-
пропонована С.Фрізе, [1] у вигляді
  = ,S UGi u   (1) 
де = TS S SS a b ci i ii - вектор миттєвих струмів 
трифазного джерела, Т - знак транспонування; 
= Ta b cu u uu - вектор миттєвих значень фа-
зних напруг. Коефіцієнт пропорційності VG
 
ви-
значають з умови відсутності споживання енергії 










–  активна потужність наванта-
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Т – період мережної напруги; 
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потужність навантаження;
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a b cU u dt u u u uT
u u  Ця страте-
гія забезпечує мінімальне при даному наванта-
женні середньоквадратичне значення струму 
трифазного джерела. 
Пряма компенсація миттєвих складових неа-
ктивної потужності трифазного кола стала мож-
ливою при представленні будь-якого миттєвого 
значення трифазного струму, зокрема, струму 
навантаження, у вигляді [7] 
= + ×2
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i u q u                          (3) 
де × - знак векторного добутку; 
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q u i  - вектор миттєвої 
реактивної потужності навантаження. Стратегія 
компенсації полягає у виключенні з вектора 
струму джерела неактивних складових, 




i u                             (4) 
Це забезпечує нульову миттєву потужність 
активного фільтра та можливість обійтися без 
накопичувального реактивного елемента в ньо-
му. 
Перетворення координат фазових струмів та 
напруг в рамках другої групи стратегій широко 
застосовується в сучасних теоріях миттєвої по-
тужності для визначення її активної та реактив-
них складових і компенсації небажаних чинників. 
Чотирикоординатне перетворення складових 
миттєвої потужності (застосоване, наприклад, в 
[2] у вигляді модифікованої pq - теорії) може бу-
ти узагальнене для довільного перетворення 
координат наступною процедурою:  
перетворення координат вектора фазних 
напруг ′ = =Tx y zu u uu Tu  та вектора стру-
му навантаження ′ = =Tx y z Li i ii Ti , де T - 
матриця перетворення, що задовольняє влас-
тивості − =1 ,TT T  аналітичні вирази цих матриць 
для основних видів перетворення координат, 
зокрема, в системах pqr, dq0 наведено в [8]; 
визначення перетвореної скалярної актив-
ної миттєвої потужності  
′ ′ ′= + + = = = = = =( ) ( )
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та перетвореної векторної реактивної миттєвої потужності 
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визначення перетворених струмів компен-
сації оберненим перетворенням небажаних 
складових миттєвої потужності, що підлягають 
компенсації:  
′−
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визначення струмів компенсатора оберне-
ним перетворенням координат − ′= 1 .C Ci T i  
Знайдемо вектор струмів трифазного дже - 
рела при компенсації усіх складових миттєвої 
реактивної потужності та пульсуючої складової 
миттєвої активної потужності ′= − =? .Cp p P p   
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Таким чином, вектор струмів трифазного 
джерела пропорційний вектору фазних напруг, а 
чотирикратного перетворення координат в дові-
льній системі можна уникнути, забезпечивши 
сталу величину споживаної потужності, якщо 
безпосередньо обчислити вектор струмів ком-
пенсатора за формулою 
= − = − 2 .C L S L
P
u
i i i i u .                      (5) 
Якщо компенсується лише складові миттєвої 
реактивної потужності, відповідний вектор ком-
пенсації потужностей записується як 
0
T
x y zq q q , а вектор струмів трифазного 
джерела набуває вигляду (4).  
Однією з найперспективніших систем перет-
ворення координат є здійснювана в рамках pqr - 
теорії [3], яка дозволяє сформувати координати 
перетвореного вектора струму пропорційними 














Наявність двох розділених контурів регулю-
вання за складовими реактивної миттєвої поту-
жності дозволяє поряд з максимальною їх ком-
пенсацією виключати протікання струму в ну-
льовому проводі [3]. Оскільки складова вектору 
струму qi  локалізована в αβ - площині, її компе-
нсують повністю, а зазначеного ефекту досяга-
ють частковим ослабленням (з коефіцієнтом k) 
складової вектору струму ri . При цьому вектор 
струму джерела з урахуванням аналітичних ви-
разів [8] для координат перетвореного вектора 
струмів та ортів має вигляд 
+
++ + + + +
+
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де + += + + = − −αβ2 2 2; / 3a b cu u u u u u u  квадрат 
норми вектора = −αβ 0,u u u  що також розташо-
ваний в αβ - площині; += =0 ( / 3) , 1 1 1 .Tuu j j  
Значення коефіцієнта послаблення k  отри-
маємо, помноживши останній вираз зліва на Tj  
та прирівнявши до нуля утворену скалярну ве-
личину: 
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Таким чином, і у випадку розглянутої компе-
нсації  вектор струму джерела є пропорційним 
частині вектора фазних напруг. В роботі [5] по-
казано, що аналогічний результат для вектора 
струму джерела дає векторна стратегія компен-
сації без перетворення координат [5, 6], при ви-
користанні якої для зазначених цілей вектор 
струмів компенсації еквівалентний такому, що 
утворюється в оригінальній рq - теорії [4]. Осно-
вне співвідношення векторної стратегії компен-
сації [5, 6]  
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u  повністю еквівале-
нтне розкладанню цього вектора струму за ор-
тами координатної системи dq0 
′ ′= + +( ) ( ) ( ) ,T T Ti d i d q i q o i o  
зі значеннями ортів [8] 
′= = = ×αβ αβ/ 3; / ; .uo j d u q o d  
За умов несиметрії та несинусоїдності век-
тора фазних напруг використання його в якості 
опорного для формування вектора миттєвих 
струмів трифазного джерела при живленні по-
тужних нелінійних навантажень призводить до 
емісії в мережу складових напруги зворотної та 
нульової послідовності, а також вищих гармонік. 
Для запобігання цього явища пропонується ви-
користовувати [5, 6] як опорний вектор 
= Ta b cv v vv  складову вектора u  з поліп-
шеним спектральним складом. Найчастіше це 
синусоїдна напруга мережевої частоти 1u  (мож-
ливо, несиметрична), отримана шляхом фільт-
рації вищих гармонік вектора u  чи складова 
прямої послідовності +u  
вектора 1u . Узагаль-
нюючи розглянуті вище стратегії, отримаємо такі 
методи формування струму компенсації 
= − = − ,C L S L VGi i i i v                   (7) 
де коефіцієнт пропорційності VG  визначають з 
умови відсутності споживання енергії паралель-
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a b cv v v v V v dtT
v v  
При першому значенні коефіцієнта 1VG  ма-
ємо нульову миттєву потужність активного філь-
тра, і компенсація неактивних складових потуж-
ності навантаження може здійснюватись актив-
ним фільтром без накопичувального реактивно-
го елемента, що зменшує його масу та габари-
ти. При величині коефіцієнта 2VG  від мережі 
споживається стала величина активної миттєвої 
потужності навіть при несиметричних фазних 
напругах та нелінійному навантаженні. Останнє 
значення коефіцієнта 3VG  забезпечує мінімаль-
не при даному навантаженні та векторі опорної 
напруги середньоквадратичне значення струму 
трифазного джерела 
= = = =∫ ∫23 3
0 0
1 T TT TV
S S S V
G PI dt dt G V
T T V
i i v v
   
(11) 





UI U                           
(12) 
За умови несиметрії вектора v
 
можна ви-
ключити протікання струму в нульовому проводі 
[5, 6], видаливши з опорного вектора складову 
нульової послідовності, тобто формувати вектор 
струму джерела пропорційним опорному вектру  
+ += − = = + +αβ 0 0; ( / 3) ; :a b cv v v v vv v v v j  
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= αβ αβ .S Gi v                            (13) 
При мінімізації потужності втрат в силовому 
кабелі вектор миттєвих значень струмів трифаз-
ного джерела формують пропорційним вектору 
миттєвих значень фазних напруг з частково по-
слабленою складовою нульової послідовності 
[9] 
= σ σ ,S Gi v                               (14) 
де коефіцієнт пропорційності σG  визначають з 
умови відсутності споживання енергії паралель-
ним активним фільтром трьома різними спосо-
бами аналогічно формулам (8), (9), (10) з опор-
ним вектором = − = + −σ αβσ σ0 0(1 ) ;v v v v v σ  -  
скалярний коефіцієнт послаблення складової 
нульової послідовності вектора миттєвих зна-
чень фазних напруг, що лежить в межах 
≤ ≤σ0 1, причому оптимальне значення цього 
коефіцієнта, що мінімізує потужність втрат в си-
ловому кабелі, визначається співвідношенням 
питомих активний опорів кожного з фазних про-
водів силового кабелю трифазної мережі r та rn  
= +σ0 / ( / 3).n nr r r                  (15) 
Надаючи величині σ  одне з трьох дискрет-
них значень σ00; ; 1 можна реалізувати значен-
ня струму джерела і відповідного струму компе-
нсації за формулами (7), (13), (14). 
Функціональна схема системи управління 
ПАФ, що реалізовує стратегію багатоваріантно-
го пропорційно-векторного  формуванням мит-
тєвих струмів джерела представлено на рис.1. 
Трифазне джерело живлення через чотирипро-
відний кабель з'єднане з навантаженням. ПАФ 
складається з силової частини, що під’єднана 
паралельно нелінійному навантаженню, та сис-
теми керування. В останній вимірюються миттє-
ві значення вектора фазних напруг u  та струмів 
навантаження Li , на основі яких розраховується 
миттєве значення активної потужності р.  
 
Рис. 1. Функціональна схема системи управління ПАФ 
 
Вибір опорного вектора v  здійснюється пе-
ремиканням трипозиційного ключа S3, який в 
положенні 1 обирає вектор фазних напруг u , в 
положенні 2 - синусоїдну напругу мережевої ча-
стоти 1u , що виділяється з вектора u  
фільтром 
низьких частот ФНЧ3 шляхом позбавлення ви-
щих гармонік; в положенні 3 - складову прямої 
послідовності синусоїдної напруги +u  виділену з 
вектора 1u  відповідним детектором прямої пос-
лідовності (ДПП). Для часткового послаблення 
складової нульової послідовності опорного век-
тора v  формується сума миттєвих значень його 
координат, ділиться на 3, множиться на коефіці-
єнт послаблення σ та отримана величина 
+σ / 3v  віднімається від кожної координати век-
тора v . Величина σ  набуває одне з трьох мо-
жливих значень σ00; ; 1, кожне з яких забезпе-
чує для заданих положень ключів відповідно мі-
німальне середньоквадратичне значення струму 
трифазного джерела, мінімальну потужності 
втрат в силовому кабелі чи відсутність струму в 
нульовому проводі. Для отриманого опорного 
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вектора σv  з частково послабленої складової 
нульової послідовності знаходиться квадрат но-
рми миттєвого значення опорного вектора 
σ σTv v . Фільтри нижніх частот ФНЧ1 та ФНЧ2 з 
частотою зрізу 1/2Т виділяють середні значення 
відповідних величин P та σ2.V Двохпозиційні 
ключі S1 та S2 комутують входи чи виходи низь-
кочастотних фільтрів зі входами дільника, реа-
лізуючи для кожного опорного вектора σv  три 
значення коефіцієнт пропорційності σG  за фор-
мулами (8), (9), (10), що відповідають нульовій 
миттєвій потужності ПАФ, споживанню сталої 
величини миттєвої активної миттєвої потужності 
чи мінімальне середньоквадратичне значення 
струму трифазного джерела. В блоці множення 
вектора на скаляр формується розрахункове 
значення вектора миттєвих значень струмів 
трифазного джерела .Si  В блоці векторного до-
давання цей вектор віднімається від вектора 
фазних миттєвих значень струмів навантаження 
Li , утворюючи розрахункове значення вектора 
миттєвих значень струмів компенсації Ci , які ві-
дробляються силовою частиною ПАФ. Блок ви-
бору методу управління, задаючи стан ключів 
S1, S2, S3 та величину коефіцієнта послаблення 
σ, обирає один з 20 способів формування век-
тора струмів трифазного джерела, наведених в 
табл. 1. При використанні як опорного вектора 
складової прямої послідовності синусоїдної на-
пруги +u  (ключ S в положенні 3) реалізується 
лише 2 різних способи формування вектора 
струмів трифазного джерела, оскільки 
+ + + += = 20; .T T Uj u u u  Тим самим реалізовується 
стратегія багатоваріантного управління ПАФ з 




S3–1 S3–2 S3–3 Положення 


































































































































Для порівняння різних методів управління 
ПАФ, що реалізує система управління, в про-
грамному середовищі Matlab/Simulink моделю-
вався процес фільтрації струмів живлення неке-
рованого випрямляча за схемою Міткевича з ак-
тивним навантаженням при несиметричній, не-
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u
Без фільтра величина середньоквадратич-
ного струму джерела складала IS = 8.55 А, а 
значення цього струму при різних методах 
управління ПАФ зведено до табл. 2. В дужках 
останнього рядка наведено середньоквадратич-
не значення опорної напруги V. 
 
Табл. 2 




























42          ISSN 1811-4512. ElectronComm 2014, Vol. 19, №2(79) 
 
 Aртеменко М.Ю., Батрак Л.М., 2014 
 
Результати моделювання підтвердили, що в 
межах кожного обраного опорного вектора на-
пруг найменше середньоквадратичне значення 
струму джерела обчислюється за формулою 
(11) та досягається при формуванні коефіцієнта 
пропорційності діленням активної потужності 
навантаження на осереднений на періоді мережі 
квадрат норми опорного вектора напруги. Будь-
які додаткові позитивні властивості компенсації, 
що реалізується іншими методами управління, 
потребують відповідного збільшення значення 
середньоквадратичного струму джерела та еле-
ктричної енергії, споживаної із мережі. Метод 
управління з формуванням вектора струмів 
джерела пропорційним будь-якому опорному 
вектору напруг з частковим послабленням скла-
дової нульової послідовності за критерієм енер-
гоефективності займає проміжне становище між 
методом управління з використанням  повного 
опорного вектора та методом з опорним векто-
ром, позбавленим  складової нульової послідо-
вності. 
Висновки 
Показано, що більшість існуючих стратегій 
управління ПАФ чотирипровідної трифазної сис-
теми живлення еквівалентні формуванню век-
тора миттєвих струмів трифазного джерела 
пропорційним вектору опорних напруг, що спів-
падає з вектором миттєвих значень фазних на-
пруг або є його частиною з поліпшеним спект-
ральним складом. 
Запропонована система управління ПАФ чо-
тирипровідної трифазної мережі, що реалізовує 
стратегію багатоваріантного пропорційно-
векторного формування миттєвих струмів дже-
рела, в якій в залежності від конкретних умов 
застосування обирається один із двадцяти ме-
тодів управління, оптимальний за певним пока-
зником якості. 
Результати моделювання підтвердили, що в 
межах кожного обраного опорного вектора на-
пруг найменше середньоквадратичне значення 
струму джерела обчислюється за формулою 
(11) та досягається при формуванні коефіцієнта 
пропорційності діленням активної потужності 
навантаження на осереднений на періоді мережі 
квадрат норми опорного вектора напруги. Будь-
які додаткові позитивні властивості компенсації, 
що реалізується іншими методами управління, 
потребують відповідного збільшення значення 
середньоквадратичного струму джерела та еле-
ктричної енергії, споживаної із мережі. 
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УДК 621.314 
М.Ю. Артеменко, д-р.техн.наук, Л.М. Батрак 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,  
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина. 
Cтратегия управления параллельным активным фильтром четы-
рехпроводной трехфазной системы питания с многовариантным 
пропорционально-векторным формированием мгновенных токов 
источника 
Показано, что большинство существующих стратегий управления параллельными актив-
ными фильтрами (ПАФ) четырехпроводной трехфазной системы питания эквивалентны фор-
мированию вектора мгновенных токов трехфазного источника пропорциональным вектору 
опорных напряжений, совпадает с вектором мгновенных значений фазных напряжений или явля-
ется его частью с улучшенным спектральным составом. Предложена система управления ПАФ, 
реализующая стратегию многовариантного пропорционально-векторного формирования мгно-
венных токов источника. В зависимости от конкретных условий применения в ней выбирается 
один из двадцати методов управления, оптимальный по определенным показателям качества. 
Библ. 9, рис. 1, табл. 2. 
Ключевые слова: параллельный активный фильтр, система управления, пропорционально- 




M.Yu. Artemenko, Dr.Sc., L .M. Batrak 
National Теchnical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute",  
Peremogy pr, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine. 
Сontrol strategy of shunt active filter for three-phase four-wire power 
system with multivariate proportional-vector formation of instantane-
ous source currents 
It is shown that most of the existing control strategies оf shunt active power filters (APF) for three–
phase four-wire power system are equivalent to formation of instantaneous source current vector propor-
tional to the referent voltages vector which coincides with the instantaneous vector of the phase voltages 
or is its part with improved spectral composition. Control system of APF was proposed that realize the 
multivariate proportional-vector formation of instantaneous source currents. Depending on the application 
conditions one of the twenty control methods optimal for certain quality characteristics can be selected. 
Reference 9, figures 1, tables 2. 
Keywords: shunt active power filter, control strategy, multivariate proportional-vector formation of in-
stantaneous source currents. 
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